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廃棄物処分記録

年 2023 2024

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

種類

数量 (t) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年 2024 2025

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

種類

数量 (t) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年 2025 2026

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

種類

数量 (t) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年 2026 2027

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

種類

数量 (t) 0.0



・処分場残余埋立容量

ライムケーキ

LC重量 比重 LC容量

（ｔ） （ｔ／m3） (m3） (m3） (m3）

覆土容量 残存容量
備考

～2016.9末 0 0 0 0 67,974

～2017.3末 0 0 0 0 67,974

～2017.9末 0 0 0 0 67,974

～2018.3末 0 0 0 0 67,974

～2018.9末 0 0 0 0 67,974

～2019.3末 0 0 0 0 67,974

～2019.9末 0 0 0 0 67,974

～2020.3末 0 0 0 0 67,974

～2020.9末 0 0 0 0 67,974

～2021.3末 970 1.3 746 154 67,074

～2021.9末 0 0 0 0 67,074

～2022.3末 0 0 0 0 67,074

～2022.9末 0 0 0 0 67,074

～2023.3末 0 0 0 0 67,074

～2023.9末 0 0 0 0 67,074

～2024.3末 0 0 0 0 67,074

～2024.9末 0 0 0 0 67,074

～2025.3末 0 0 0 0 67,074

～2025.9末 0 0 0 0 67,074

～2026.3末 0 0 0 0 67,074



設備の維持管理記録

2023年度

擁壁等の点検 年月日 2023/4/3 2023/5/10 2023/6/8 2023/7/5 2023/8/24 2023/9/7

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

遮水工等の点検 年月日 2023/4/3 2023/5/10 2023/6/8 2023/7/5 2023/8/24 2023/9/7

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

保有水調整池点検 年月日 2023/4/3 2023/5/10 2023/6/8 2023/7/5 2023/8/24 2023/9/7

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

導水管等の点検 年月日 2023/4/3 2023/5/10 2023/6/8 2023/7/5 2023/8/24 2023/9/7

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

異常等に対し

　　　　講じた措置 　擁壁、遮水工等は積雪により確認不能

　処分場全景および構築物を目視確認

　不備、不審点等は無し

擁壁等の点検 年月日 2023/10/25 2023/11/12 2023/12/8 2024/1/17 2024/2/9 2024/3/1

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

遮水工等の点検 年月日 2023/10/25 2023/11/12 2023/12/8 2024/1/17 2024/2/9 2024/3/1

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

保有水調整池点検 年月日 2023/10/25 2023/11/12 2023/12/8 2024/1/17 2024/2/9 2024/3/1

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

導水管等の点検 年月日 2023/10/25 2023/11/12 2023/12/8 2024/1/17 2024/2/9 2024/3/1

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

異常等に対し

　　　　講じた措置   遮水工法面の保護シートに破損あり 　擁壁、遮水工等は積雪により確認不能 　擁壁、遮水工等は積雪により確認不能 　擁壁、遮水工等は積雪により確認不能 　擁壁、遮水工等は積雪により確認不能

  10/9補修実施 　処分場全景および構築物を目視確認 　処分場全景および構築物を目視確認 　処分場全景および構築物を目視確認 　処分場全景および構築物を目視確認

　不備、不審点等は無し 　不備、不審点等は無し 　不備、不審点等は無し 　不備、不審点等は無し



設備の維持管理記録

2024年度

擁壁等の点検 年月日 2024/4/4 2024/5/9 2024/6/27 2024/7/24 2024/8/21 2024/9/11

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

遮水工等の点検 年月日 2024/4/4 2024/5/9 2024/6/27 2024/7/24 2024/8/21 2024/9/11

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

保有水調整池点検 年月日 2024/4/4 2024/5/9 2024/6/27 2024/7/24 2024/8/21 2024/9/11

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

導水管等の点検 年月日 2024/4/4 2024/5/9 2024/6/27 2024/7/24 2024/8/21 2024/9/11

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

異常等に対し

　　　　講じた措置 　擁壁、遮水工等は積雪により確認不能

　処分場全景および構築物を目視確認

　不備、不審点等は無し

擁壁等の点検 年月日 2024/10/22 2024/11/18 2024/12/16 2025/1/14 2025/2/13 2025/3/17

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

遮水工等の点検 年月日 2024/10/22 2024/11/18 2024/12/16 2025/1/14 2025/2/13 2025/3/17

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

保有水調整池点検 年月日 2024/10/22 2024/11/18 2024/12/16 2025/1/14 2025/2/13 2025/3/17

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

導水管等の点検 年月日 2024/10/22 2024/11/18 2024/12/16 2025/1/14 2025/2/13 2025/3/17

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

異常等に対し

　　　　講じた措置 　擁壁、遮水工等は積雪により確認不能 　擁壁、遮水工等は積雪により確認不能 　擁壁、遮水工等は積雪により確認不能 　擁壁、遮水工等は積雪により確認不能

　処分場全景および構築物を目視確認 　処分場全景および構築物を目視確認 　処分場全景および構築物を目視確認 　処分場全景および構築物を目視確認

　不備、不審点等は無し 　不備、不審点等は無し 　不備、不審点等は無し 　不備、不審点等は無し



設備の維持管理記録

2025年度

擁壁等の点検 年月日 2025/4/15 2025/5/19 2025/6/19 2025/7/16 2025/8/20 2025/9/17

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

遮水工等の点検 年月日 2025/4/15 2025/5/19 2025/6/19 2025/7/16 2025/8/20 2025/9/17

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

保有水調整池点検 年月日 2025/4/15 2025/5/19 2025/6/19 2025/7/16 2025/8/20 2025/9/17

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

導水管等の点検 年月日 2025/4/15 2025/5/19 2025/6/19 2025/7/16 2025/8/20 2025/9/17

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

異常等に対し

　　　　講じた措置   遮水工法面の保護シートに破損あり   遮水工法面の保護シートに破損あり

  7/28補修実施   8/27補修実施

擁壁等の点検 年月日 2025/10/20 2025/11/17 2025/12/15 2026/1/13 2026/2/10 2026/3/13

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

遮水工等の点検 年月日 2025/10/20 2025/11/17 2025/12/15 2026/1/13 2026/2/10 2026/3/13

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

保有水調整池点検 年月日 2025/10/20 2025/11/17 2025/12/15 2026/1/13 2026/2/10 2026/3/13

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

導水管等の点検 年月日 2025/10/20 2025/11/17 2025/12/15 2026/1/13 2026/2/10 2026/3/13

異常の有無 無し 無し 無し 無し 無し 無し

異常等に対し

　　　　講じた措置 　擁壁、遮水工等は積雪により確認不能 　擁壁、遮水工等は積雪により確認不能 　擁壁、遮水工等は積雪により確認不能 　擁壁、遮水工等は積雪により確認不能

　処分場全景および構築物を目視確認 　処分場全景および構築物を目視確認 　処分場全景および構築物を目視確認 　処分場全景および構築物を目視確認

　不備、不審点等は無し 　不備、不審点等は無し 　不備、不審点等は無し 　不備、不審点等は無し



設備の維持管理記録

2026年度

擁壁等の点検 年月日 2026/4/15

異常の有無 無し

遮水工等の点検 年月日 2026/4/15

異常の有無 無し

保有水調整池点検 年月日 2026/4/15

異常の有無 無し

導水管等の点検 年月日 2026/4/15

異常の有無 無し

異常等に対し

　　　　講じた措置

擁壁等の点検 年月日

異常の有無

遮水工等の点検 年月日

異常の有無

保有水調整池点検 年月日

異常の有無

導水管等の点検 年月日

異常の有無

異常等に対し

　　　　講じた措置





廃棄物処理施設維持管理記録簿（管理型）

【水質検査の実施状況と措置】
許可年月日 平 成 １ ８ 年 ２ 月 １ 日

許可番号 上 環 生 第 ３ ３ ４ ８ 号

2023年度

地下水観測井戸（上流）

 採  取  日 2023/4/3 2023/5/10 2023/6/8 2023/7/5 2023/8/24 2023/9/7 2023/10/25 2023/11/12 2023/12/8 2024/1/17 2024/2/9 2024/3/1

 分析結果が得られた日 2023/4/3 2023/5/10 2023/6/8 2023/7/5 2023/8/24 2023/9/7 2023/10/25 2023/11/12 2023/12/8 2024/1/17 2024/2/9 2024/3/1

 水素イオン濃度 7.2 7.3 7.3 7.2 7.0 7.1 7.1 7.4 7.1 6.2 7.3 6.1

 化学的酸素要求量 mgO/L 5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5

 電気伝導率 μs/cm 196 223 288 337 348 302 279 333 233 314 322 261

 塩化物イオン濃度 mg/L 11 11 11 14 11 14 7 14 18 14 14 18

 異常の有無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

 備      考 第三者機関で

の水質検査

2023/6/8採取

検査実施

地下水観測井戸（下流）

 採  取  日 2023/4/3 2023/5/10 2023/6/8 2023/7/5 2023/8/24 2023/9/7 2023/10/25 2023/11/12 2023/12/8 2024/1/17 2024/2/9 2024/3/1

 分析結果が得られた日 2023/4/3 2023/5/10 2023/6/8 2023/7/5 2023/8/24 2023/9/7 2023/10/25 2023/11/12 2023/12/8 2024/1/17 2024/2/9 2024/3/1

 水素イオン濃度 6.5 6.7 7.1 6.6 6.0 6.3 6.3 6.7 6.5 6.7 6.6 7.0

 化学的酸素要求量 mgO/L 50 13 20 13 5 5 5 5 5 13 10 13

 電気伝導率 μs/cm 286 309 296 275 113 121 121 151 221 295 277 301

 塩化物イオン濃度 mg/L 21 21 21 18 11 14 11 14 21 21 25 21

 異常の有無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

 備      考 第三者機関で

の水質検査

2023/6/8採取

検査実施



廃棄物処理施設維持管理記録簿（管理型）

【水質検査の実施状況と措置】
許可年月日 平 成 １ ８ 年 ２ 月 １ 日

許可番号 上 環 生 第 ３ ３ ４ ８ 号

2024年度

地下水観測井戸（上流）

 採  取  日 2024/4/4 2024/5/9 2024/6/27 2024/7/24 2024/8/21 2024/9/11 2024/10/22 2024/11/18 2024/12/16 2025/1/14 2025/2/13 2025/3/17

 分析結果が得られた日 2024/4/4 2024/5/9 2024/6/27 2024/7/24 2024/8/21 2024/9/11 2024/10/22 2024/11/18 2024/12/16 2025/1/14 2025/2/13 2025/3/17

 水素イオン濃度 7.8 7.5 7.5 7.8 6.9 6.9 7.6 7.1 6.9 6.9 7.1 7.1

 化学的酸素要求量 mgO/L 5 1 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 電気伝導率 μs/cm 295 313 282 211 391 294 345 309 280 322 331 244

 塩化物イオン濃度 mg/L 14 14 18 11 11 14 14 14 14 14 14 11

 異常の有無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

 備      考 第三者機関で

の水質検査

2024/6/27採取

検査実施

地下水観測井戸（下流）

 採  取  日 2024/4/4 2024/5/9 2024/6/27 2024/7/24 2024/8/21 2024/9/11 2024/10/22 2024/11/18 2024/12/16 2025/1/14 2025/2/13 2025/3/17

 分析結果が得られた日 2024/4/4 2024/5/9 2024/6/27 2024/7/24 2024/8/21 2024/9/11 2024/10/22 2024/11/18 2024/12/16 2025/1/14 2025/2/13 2025/3/17

 水素イオン濃度 6.5 6.1 6.5 6.2 6.1 6.1 6.0 6.6 6.7 6.6 6.7 6.4

 化学的酸素要求量 mgO/L 50 5 50 10 5 5 5 5 5 50 10 10

 電気伝導率 μs/cm 318 158 380 102 117 136 135 139 56 284 281 267

 塩化物イオン濃度 mg/L 18 14 11 11 11 11 14 14 18 18 21 18

 異常の有無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

 備      考 第三者機関で

の水質検査

2024/6/27採取

検査実施



廃棄物処理施設維持管理記録簿（管理型）

【水質検査の実施状況と措置】
許可年月日 平 成 １ ８ 年 ２ 月 １ 日

許可番号 上 環 生 第 ３ ３ ４ ８ 号

2025年度

地下水観測井戸（上流）

 採  取  日 2025/4/15 2025/5/19 2025/6/19 2025/7/16 2025/8/20 2025/9/17 2025/10/20 2025/11/17 2025/12/15 2026/1/13 2026/2/10 2026/3/13

 分析結果が得られた日 2025/4/15 2025/5/19 2025/6/19 2025/7/16 2025/8/20 2025/9/17 2025/10/20 2025/11/17 2025/12/15 2026/1/13 2026/2/10 2026/3/13

 水素イオン濃度 7.4 7.3 7.6 7.3 7.4 7.5 7.7 7.2 7.3 7.3 7.2 6.8

 化学的酸素要求量 mgO/L 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5

 電気伝導率 μs/cm 259 247 357 316 388 180 302 168 203 232 253 254

 塩化物イオン濃度 mg/L 14 14 14 18 14 11 11 11 14 18 14 14

 異常の有無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

 備      考 第三者機関で

の水質検査

2025/6/19採取

検査実施

地下水観測井戸（下流）

 採  取  日 2025/4/15 2025/5/19 2025/6/19 2025/7/16 2025/8/20 2025/9/17 2025/10/20 2025/11/17 2025/12/15 2026/1/13 2026/2/10 2026/3/13

 分析結果が得られた日 2025/4/15 2025/5/19 2025/6/19 2025/7/16 2025/8/20 2025/9/17 2025/10/20 2025/11/17 2025/12/15 2026/1/13 2026/2/10 2026/3/13

 水素イオン濃度 6.6 6.6 6.7 6.6 6.2 6.4 6.2 6.8 6.9 6.6 6.4 6.5

 化学的酸素要求量 mgO/L 100 100 100 20 5 5 5 5 5 100 50 100

 電気伝導率 μs/cm 306 315 328 279 105 108 124 149 221 316 291 312

 塩化物イオン濃度 mg/L 21 21 25 25 14 14 14 14 18 21 21 25

 異常の有無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

 備      考 第三者機関で

の水質検査

2025/6/19採取

検査実施



廃棄物処理施設維持管理記録簿（管理型）

【水質検査の実施状況と措置】
許可年月日 平 成 １ ８ 年 ２ 月 １ 日

許可番号 上 環 生 第 ３ ３ ４ ８ 号

2026年度

地下水観測井戸（上流）

 採  取  日 2026/4/15

 分析結果が得られた日 2026/4/15

 水素イオン濃度 7.5

 化学的酸素要求量 mgO/L 5

 電気伝導率 μs/cm 258

 塩化物イオン濃度 mg/L 11

 異常の有無 無

 備      考

地下水観測井戸（下流）

 採  取  日 2026/4/15

 分析結果が得られた日 2026/4/15

 水素イオン濃度 6.7

 化学的酸素要求量 mgO/L 50

 電気伝導率 μs/cm 329

 塩化物イオン濃度 mg/L 25

 異常の有無 無

 備      考
























